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Framkvæmd mælinga 
Þykktarmælingu og segusviðsskönnun framkvæmdi Gísli A. Guðmundsson og Andre 
Sandö hjá NDT ehf á Akureyri. Upplýsingar varðandi aðstæður, notkun geyma o.fl. 
veitti Ari Elísson hjá Olíudreifingu. 
Framkvæmd segulsviðsskönnunar og þykktarmælingar á geyminum fór fram þann 24 
ágúst 2021. 
Geymirinn er standandi stálgeymir og var botn hans mældur ásamt neðsta umfari. 

Þykktarmælingar 
Varðandi staðsetningu mælistaða og niðurstöður þykktarmælinga á geyminum er hér 
vísað á meðfylgjandi teikningar (5 stk.). Allar plöturnar voru þykktarmældar og allar 
plötur mældar á sama hátt. Sýnileg tæringarsvæði eða pyttir eru merktir inná 
teikningu, ef um það er að ræða, að öðru leyti má segja að ástand yfirborðs botn og 
hliðar platna hafi verið mjög gott.  Öll uppgefin mál á teikningum eru í mm.  

Segulsviðsskönnun 
Gólfskanni var kvarðaður og mögnun stillt samkvæmt leiðbeiningum frá 
framleiðanda. Gólfskanninn er kvarðaður á 6mm plötu, 8, 10, 14 og 18mm göt eru 
boruð í plötuna þar til 3mm efnisþykkt er eftir. Hugbúnaðurinn er stilltur þar til götin 
gefa rautt/appelsínugult merki á skjá. Gólfskannanum er rennt yfir alla fleti sem hann 
kemst yfir. Svelgir, rör eða ójafn botn geta gert gólfskannanum ókleift til mælinga. 

Sjónskoðun 
Farið er um allan geyminn með sterkt ljós og því haldið rétt við yfirborðið svo pyttir 
og misfellur sjáist betur. Kverksuða geymis er skoðuð sérstaklega vel ásamt öðrum 
suðum innanvert í geymi. Þá eru svelgir einnig skoðaðir mjög vel ásamt þeim stöðum 
þar sem gólfskanni kemst ekki. 

Niðurstöður 
Geymir er í mjög góðu ásigkomulagi að innanverðu. Gólf er málað ásamt hluta af 
neðsta umfari.  Geymir lítur afar vel að innan og utanverðu. Gamlir 
tæringarpyttir finnast innan og utanvert sem nú eru sandblásnir og málaðir ( sjá 
ljósm )  Sjá teikningar og ljósmyndir. Eigandi geymis var látin vita. Sjá meðf. 
niðurstöður mælingar. Öll uppgefin mál á teikningum eru í mm.  

Akureyri, 26 ágúst 2021 

Virðingarfyllst. 

______________________ 
Gísli Arnar Guðmundsson 

http://www.ndt.is/
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STAÐFESTING ÞYKKTAR & SEGULSVIÐSMÆLINGA 

SKÝRSLA NR.: 
DAGS. SKÝRSLU: 
EIGANDI GEYMIS: 
REKSTRARAÐILI: 
DAGS. FRAMKV.: 
STAÐUR 
HVAÐ MÆLT: 

FASTANÚMER: 
EIGENDANÚMER: 
SMÍÐAÁR: 

2151 
26 ágúst 2021 
Olíudreifing ehf 
Olíudreifing ehf 
24 ágúst 2021 
Vestmannaeyjar
Geymir 4 „er nr B204 hjá Skeljungi Kom úr Laugarnesi með viðkomu í
fjörunni í Hvalfirði“ 
T1057 
900.04.00 
1952 

MÆLIBÚNAÐUR:  MFE MK IV Tank Floor Scanner. Serial No.MK4-
0016-A-TFS  
Olympus 45MG. 5 Mhz Serial nr: 130177407, skoðað 
og vottað þann 14-9-2020 af DNV-GL 
Stilliklossar (Calibration blocks): 3mm, 6mm 9mm 
12mm og 18mm.  
Meðf. er vottorð mælibúnaðar (Statement of 
Calibration). 

FRAMKV. MÆLINGA: Gísli Arnar Guðmundsson og Andre Sandö 
STAÐFEST. SKÍRT: https://www.bindt.org/Certification/pcn-certificate-verification/ 

SKÍRTEINI (CERT): Ultrasound Inspection – Level II 
PCN 307004: E012S3320978.  03/04/2012 - 03/04/2022 
Course held at LAVENDER. Penistone, West Yorkshire. UK 
Magnetic Particle Inspection – Level II  
PCN 307004: V019S22121689. 19/09/2019 – 18/09/2024 
Course held at TALON. Aberdeen. Scotland 
Dye Penetrant Inspection – Level II  
PCN 307004: F013S5523747. 19/09/2019 – 20/11/2023 
Course held at TALON. Blackpool UK 
Weld Inspector – Level II  
PCN 307004: E016S3228258.  05/02/2016 - 04/02/2021 
Course held at LAVENDER. Penistone. UK 
Vibration Analyser  – CAT II  
PCN 307004: SCM94300  28/02/2017 - 27/02/2022 
Course held at RMS RELIABILITY. Colchester. UK 
Airborne Ultrasound – Level I 
SNT-TC-1A ( 2006 )  05/10/2015  
Course held at SDT Ultrasound Solutions. Brussel. Belgium. 
Magnetic Flux Leakage 
API 653 ANNEX G & SNT TC – 1A.  12/08/2017  
Course held at MFE Enterprises, Inc. Texas. USA

http://www.ndt.is/
mailto:ndt@internet.is
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Hér staðfestist að framkvæmdar hafa verið þykktarmælingar á ofangreindum 
geymi, í eigu og rekstri Olíudreifingar ehf, að ósk rekstraraðila. 
Niðurstöður mælinga eru skráðar á meðfylgjandi blaðsíður ( teikningar ) og eru 
öll mál í mm. Alls eru þar skráðar 57 niðurstöður. 
Þykktarmælir og nemar tengdir búnaðinum voru sannreyndir og prófaðir með 
mælingum á stilliklossum fyrir, á meðan og að loknum mælingum. 

Skoðað/dags./af: 26/08/2021  Samþykkt/dags./af: 

http://www.ndt.is/
mailto:ndt@internet.is
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Myndir frá geymi 4 í Vestmannaeyjum 

Mynd 1. Gólf er málað ásamt hluta af neðsta umfari. Ástand málningar er gott 

Mynd 2.  Gólf geymis 
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Mynd 3 og 4.  Þak geymis. 

Mynd 5.  Svelgur. 

http://www.ndt.is/
mailto:ndt@internet.is


OLÍUDREIFING EHF 
ARI ELÍSSON 
HÓLMASLÓÐ 8-10 
101 REYKJAVÍK   

NDT EHF 
WWW.NDT.IS 
ndt@internet.is 
+354 8440313

Mynd 6 og 7.  Geymir er í góðu ástandi. Tæring frá fyrri tíð sést vel. 

Mynd 8.  Lagnir. 
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Mynd 9.  Víða má finna rúmlega 2mm djúpa pytti utanvert. 

Mynd 10.  Jarðskaut 
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Project: TM_MFL_2152_T1057_4_2021 

SKÝRSLA: MFL - 2151 – T1057- 4 - 2021

Verkkaupi: 
Unnið af: 

Fyrirtæki: 

Olíudreifing ehf 
Gísli Arnar Guðmundsson 
HAMAR ehf 

Dags.skoðanna: 
Dags.skýrslu: 

Umbeðið af: 

24 ágúst 2021 
26 ágúst 2021 

Ari Elísson 
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Track Coverage Overview 



MFE Scan Survey Report Page 3 of 4 Date of Report: 26 Aug 2021 
Project: TM_MFL_2152_T1057_4_2021 

Overview 
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